
     02/04/98تاریخ:                                                                                                                                                                 517صورتجلسه شماره

صدقی، دادالهی و مددی مهندسین آقایانحاضرین در جلسه: 

مهندس مناجاتیغائبین: 

 موضوع جلسه:  گروه کنترل نقشه برق؛ تعیین دستورالعمل تهیه و کنترل نقشه ها

با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد. 10:00جلسه رأس ساعت 

پس از بحث و بررسی و تبادل نظر موارد ذیل مصوب گردید: 

مسئول پیگیری مصوبات

____  ها در نقشه IECکید بر لزوم استفاده از علائم تأ -1

____  عدم استفاده از هواکش در حمام در طرح مگر اینکه در بام نصب شود. -2
____  ها از روشنایی ایمنی در راه پله استفاده -3
____  برای مصارف بام )کولرهای آبی، کولرهای گازی، هواکش و ...( از کلید جدا کننده استفاده شود. -4
____  برای آشپزخانه حداقل دو مدار مجزا طرح گردد. -5
____  ها لحاظ گردد. باکس تلفن و آنتن در نقشه -6

____  پریزهای پارکینگ و محوطه و فضاهای مرطوب از نوع ضد آب باشد از جمله آشپزخانه. -7

____  استفاده شود. C16و جهت مدار آشپزخانه و محوطه از کلید  B16جهت مینیاتوری پریزهای عمومی از کلید  -8

____  استفاده شود. C10جهت کولر آبی از کلید  -9
____  قرار داده شود. 50Aدر تابلو برق پس از کلید جداکننده یک فیوز ذوب شونده  -10

____  یک پله بالاتر از ظرفیت کنتور انتخاب شود. RCDکلید  -11

____  جهت ترویج آن اقدام لازم صورت پذیرد.ها ارائه و  حلقه در نقشه 5جزئیات اجرای سیستم زمین میله ای و  -12

 
 

____

نه چک لیست اولیه کنترل نقشه ها تهیه گردد که پیوست این امقرر گردید بر اساس موارد فوق و فهرست پیش نویس جداگ
ها توسط مهندس مددی و توضیحات آن  صورتجلسه خواهد گردید. همچنین فهرست علائم توسط مهندس دادالهی و جزئیات نقشه

توسط مهندس صدقی تهیه و به اشتراک گذاشته شود.

 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد)ص( به پایان رسید. 12:30جلسه در ساعت 




